PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W SANDOMIERZU

tel: 15 8322322, fax:15 8323258, e-mail: psse.sandomierz@pis.gov.pl, www:psse-sandomierz.pl

Sandomierz, dnia 23.01.2019r.
SIE.Ja-4261/16/19

OCENA OKRESOWA
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu Dwikozy - Winiary,
zaopatrujacego w wode gmine Dwikozy za 2018 rok

Dzialajac na podstawie:

art. 4 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowe] Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 pkt 1, pkt 4, pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu $ciekdw (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 1152 z pézn.
zm.), § 22 ust.T pkt od 1 do 3, ust. 2, ust, 3, ust. 4 pkt 1 rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie
jakosci wody do spozycia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 22017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sandomierzu,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokolach pobrania prdbek wody oraz w oparciu
o sprawozdania z badafh laboratoryjnych przeprowadzonych w 2018 r., z wodociggu Dwikozy-
Winiary, administrowanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Spélka z o.0. w Dwikozach —
jednostke organizacyjna Gminy Dwikozy,
stuzacego do zbiorowego zaopatrzenia ludnodci w wode przeznaczong do spozycia, dostarczajacego
wode z ujecia podziemnego, studnie glebinowe zlokalizowane w miejscowosci Winiary,
dokonatl oceny jakosci wody przeznaczonej do spozycia w odniesieniu do rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ltudzi
(Dz. U.z2017 1, poz. 2294) i

stwierdzil

woda z wodociggu Dwikozy-Winiary, spelnia wymagania okre$lone w zalgcznikach
nr 1-4 do w/w rozporzadzenia

Uzasadnienie:

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w oparciu o podjete
i przedstawione wyzej czynnosci prowadzi staty nadzér sanitarny nad jakosciag wody do spozycia
z wodociggu Dwikozy-Winiary, zaopatrujacego w wod¢ miejscowosci w gminie Dwikozy.

Wyniki badan analitycznych dotyczg wytypowanych zanieczyszezen, uwazanych
za wskaznikowe lub szkodliwe.

Czynnosci zwigzane z pobieraniem probek wody wykonuja upowaznieni przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pracownicy, przeszkoleni w zakresie technik
pobierania probek oraz przeszkoleni prébkobiorcy reprezentujacy Zaktad Gospodarki Komunalnej
Spotka z 0.0. w Dwikozach.

Badania jakosci wody do spozycia zostaly przeprowadzone przez laboratoria posiadajace
akredytacije, tj.:

- Oddziat Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu,
- Dzial Laboratoryjny Oddziat Badan Higieny Srodowiska Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Kieleach,
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- EKO PROJEKT W.Z. Zywczyk Sp. j. Laboratorium Badan Srodowiskowych w Ostrowcu
Swictokrzyskim.

Administrator ~ wodociagu -  Zaklad  Gospodarki ~ Komunalngj w  Dwikozach,
ul. Spdldzielcza 15 w 2018 r. prowadzil kontrole wewngtrzng jakosci wody w migjscach
i z czestotliwodcig uzgodniong z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu.
Pobieranie probek wody dokonywano w wytypowanych punktach tzw. ,,punktach zgodnosci”.

W ramach monitoringu jakosci wody prowadzonego przez organy Panstwowej Inspekepi
Sanitarngj przedstawiciele Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu
pobierali probki wody z nastgpujacych punktow: Szkola Podstawowa w Winiarach 21, Szkola
Podstawowa w Dwikozach, ul. Sandomierska 55, Szkofa Podstawowa w Gierlachowie, posecsja
prywatna w msc. Winiary 42, Szkola Podstawowa w msc. Stupcza, natomiast w ramach kontroli
wewnetrznej pobrat i dostarczyl do badania prébki wody przedstawiciel administratora wodociggu
(w/w probkobiorca) z nastepujacych punktéw: zawér czerpalny u  konsumentdéw wody
w msc. Winiary 42 oraz Winiary 53, studnie S-1 i S-3 w Winiarach, Publiczne Gimnazjum
w Dwikozach, Urzad Gminy w Dwikozach.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu okresowg oceng jakoSci wody
wydal na podstawie sprawozdan z przeprowadzonych badafi, z wynikdéw badan realizowanych wedtug
ustalonego harmonogramu przekazywanych przez podmiot odpowiedzialny za jako$¢ wody, analize
podejmowanych dzialan naprawczych, prowadzonego nadzoru przez organy Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej. Ocena, o ktdrej wyzej mowa zawiera informacje dotyczace spetnienia na nadzorowanym
terenie wymagafi okreslonych w zalgeznikach nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudoia 2017 r. (Dz, U, z 2017 r,, poz. 2294), w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi oraz oceng bezp1eczeﬁstwa zdrowotnego konsumentow, jako mezb@dnych do celow
ochrony zdrowia ludzkiego w okresie, dia ktérego opracowana Jjest ocena.

Ocena stuzy do przekazania wiasciwemu wojtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)
informacji koniecznych do podjecia dzialan majacych na celu zaopatrzenie konsumentéw w wode
o whadciwej jakosci.

Ocena o jakosci wody do spozycia wydawana jest nie rzadziej niz raz na rok - jezeli jakosé
wody pochodzgcej z urzadzenia wodociggowego Iub indywidualnego ujecia wody jest badana
z czestotliwoscig co najwyzej jeden raz na miesige, a uzyskane wyniki badan odpowiadaja
wymaganiom okreslonym w zatgcznikach nr 1 i 4 do rozporzadzenia.

Oceng jakosci wody do spozycia sporzadzono w oparciu o wyniki badah przeprowadzonych
w 2018 1., ktdre zestawiono w tabeli nr 1

Tab. 1. Ocena jakoéci wody w poszezegdlnych punktach pobrania probek wody w 2018 r. (probki wody pobrane
do badania w ramach kontroli urzedowej Panstwowsj Inspekcji Sanitarnej oraz wewngtrznej administratora

wodociagu — Zalkdad Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. w Dwikozach)

Data pobrania Miejsce pobrania Numer Numer sprawozdaniaz | Qcena jakosci wody

probki probki protokolu badan/z dnia
pobrania prébki

20.03.2018 1. Szkota Podstawowa | SE.[a-4261/54/18 | LHS.9051.1.206.2018 przydatna do spozycia
(kontrola PIS — Dwikozy, z dnia 28.03.2018 r.
monitoring ul. Sandomierska 55
przeglgdowy)
zgodnie z
harmonogramem
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17.04.2018 r. Studnia S-1 - 94/168/8P/18 z dnia przydatna do spozycia
(konirola Winiary 20.04.2018 1.

wewnetrzna — gm. Dwikozy

monitoring

kontrolny) zgodnic

z harmonogramem

17.04.2018 r. Posesja prywatna - 94/165/SP/18 z dnia warunkowo spelnia
(hontrola Winiary 42 20.04.2018 r, wymagania
WewRneirIng — gm. Dwikozy rozporzadzenia ze
menitoring wzgledu na

kontrolny) zgodnie
z harmonogramem

podwyZszong
wartosc:
- metnosé 2,1 NTU

24042018 r. Posesia prywatna - 109/193/5P/18 z dnia przydatna do spozycia
(kontrola Winiary 42 27.042018 1.

wewnglrzna gm, Dwikozy

w zwigzku z

zakwestionowang

probg wody)

14052018 r. Szkola Podstawowa | SE.[a-4261/95/18 | 164/87/N/18 z dnia przydatna do spozycia
(kontrola PLS — Winiary 21 17.05.2018 1.

monitoring gm. Dwikozy

kontrolny) zgodnie z

harmonogramem

03.07.2018 1. Studnia S-3 - 217/353/5P/18 z dnia przydatna do spozycia
(kontrola Winiary 06.07.2018 .

wewnglrzna — gm. Dwikozy

monitoring

kontrolny) zgodnie

z harmonogramem

03.07.2018 r, Posesja prywatna - 21'7/354/SP/18 z dnia przydatna do spozycia
(kontrola Winiary 42 06.07.2018 r.

WeWnELrEna — gm, Dwikozy

monitoring

kontrolny) zgodnie

¥ ROFMOROSYamen

21.08.2018r. Posesja prywatna - 270/458/SP/18 z dnia przydatna do spozycia
thontrola Winiary 53 24.08.2018 .

WeWngtrzng — gm. Dwikozy

moniloring

kontroiny) zgodnie

z harimonogramem

27.08.2018 1. Urzad Gminy - 987/2018 z dnia przydatna do spozycia
(kontrola Dwikozy 04.09.2018 .

wewnelrzng — ul. Spéldzieleza 12

monitoring

preeglgdowy)

zgodnie

= harmonogramem

24.09.2018 r. Szkota Podstawowa | SE.la- 413/216/N/18 z dnia przydatna do spozycia
thontrola PIS — Stupcza 4261/175/18 27.09.2018 r.
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monitoring

kontrolny) zgodnie z

harmonogramem

13.11.2018 r. Publiczne - 352/595/SP/18 z dnia przydatna do spozycia
tkontrola Gimnazjum 16.11.2018 r,

WeWwneirzna — Dwikozy

monitoring ul. Spotdzielcza 21

konirolny) zgodnie

z harmonogramen

17122018 1. Szkota Podstawowa SE.la- 552/305/N/18 z dnia przydatna do spozycia
fkonirola PIS — Gierlachow 96 4261/252/18 20.12.2018 1.

monitoring

kontrolny) zgodnie z

harmonogramem

Jak z przedstawionych wyzej danych wynika, ze woda z wodociagu Dwikozy-Winiary
w minionym roku w zadnym przypadku nie ulegla zakwestionowaniu pod wzgledem parametrow
mikrobiologicznych, tylko w 1 przypadku stwierdzono minimalne przekroczenie parametru metnosci
2,1 NTU, wartos¢ wymagana 1 NTU.

Nawigzujac do powyzszego nalezy stwierdzi¢, ze analiza wynikéw badafi wody z wodociggu
Dwikozy-Winiary (micjsca pobierania prébek wody zlokalizowane w urzgdzeniach wodociggowych
rozmieszczonych na catym obszarze zaopatrzenia w wode, w szcezegdlno$ci w urzadzeniach
wodociggowych, takich jak: studnie giebinowe, punkty czerpalne, znajdujace si¢ w obiektach
uzytecznodci publicznej, posesje prywatne, z zawordw uzywanych zwykle do pobierania wody),
wykazala, ze jej sktad bakteriologiczny i fizykochemiczny w 2018 r. byt stabilny.

Pomimo to nalezy kontynuowaé staly nadzor badawczy (rowniez z poszerzonym zakresem
oznaczett) z czestotliwodcia ustalong w obowigznjacym rozporzadzeniu oraz czeSciej w przypadku
okolicznodci powodujacych pogorszenie jakosci wody, dla zachowania bezpieczefistwa zdrowotnego
{udnoéci.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu majgc na uwadze fakt, ze woda
w wodociggu Dwikozy-Winiary na przestrzeni analizowanego okresu od ] stycznia do 31 grudnia
2018 r. odpowiadata stawianym wymaganiom, stwierdzil jak w sentencji przedmiotowej oceny.

X oWy
PANISTWOWY POWIAT
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Otrzymuig:
Wojt Gminy Dwikozy
ul. Spotdzieleza 15, 27-620 Dwikozy
2. Zaktad Gospodarki Komunalinej Spotka z o.0.
ul. Spbidzieleza 15, 27-620 Dwikozy
Do wiadomosci
1. Starosta Sandomierski
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Frankowskiego 10, 27 - 600 Sandomierz
3.ala
HB
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