PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W SANDOMIERZU

ul. Leona Frankowskiego 8, 27 — 600 Sandomierz
tel: 15 8322322, fax:15 8323258, e-mail: psse.sandomierz@pis.gov.pl, www:psse-sandomierz.pl

Sandomierz, dnia 31.01.2020 r.
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art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r
poz. 59), art. 12 pkt 1, pkt 4, pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i odprowadzaniu smekow (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z pdzn. zm.), § 22 ust.] pkt od 1 do 3,
ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 rozporzadzenie anstra Zdrowia w sprawie jakosci wody do spozycia z dnia
7 grudnia 2017 r.(Dz. U.z2017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sandomierzu,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach pobrania prébek wody oraz w oparciu
o sprawozdania z badan laboratoryjnych przeprowadzonych w 2019 r., z wodociagu Géry Wysokie,
administrowanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Spétka z o.0. w Dwikozach —
Jednostke organizacyjng Gminy Dwikozy
siuzqcego do zbiorowego zaopatrzenia ludnosm w wodeg przeznaczong do spozyma dostarczajacego
wodg z ujecia podziemnego, studnia glebinowa zlokalizowana w miejscowosci Gory Wysokie,
dokonal oceny jakosci wody przeznaczonej do spozycia w odniesieniu do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z2017 r., poz. 2294) i

stwierdzil

woda z wodociagu Goéry Wysokie, spelnia wymagania okreslone w zalacznikach
nr1-4 do w/w rozporzadzenia

Uzasadnienie:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w oparciu o podjete
I przedstawione wyzej czynnosci prowadzi staly nadzdr sanitarny nad jakoscia wody do spozycia
z wodociagu Gory Wysokie, zaopatrujacego w wode miejscowosé Gory Wysokle w gminie Dwikozy.

Wyniki badafn analitycznych dotycza wytypowanych zanieczyszczen, uwazanych
za wskaznikowe lub szkodliwe.

Czynnosci zwigzane z pobieraniem probek wody wykonuja upowaznieni przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pracownicy, przeszkoleni w zakresie technik
pobierania probek oraz przeszkoleni probkobiorcy reprezentujacy Zaklad Gospodarki Komunalnej
Spoétka z 0.0. w Dwikozach.

Badania jakosci wody do spozycia zostaly przeprowadzone przez laboratorium posiadajace
akredytacjg, tj.. Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji  Sanitarno- -Epidemiologiczne;j
w Sandomierzu,
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Administrator  wodociggu —  Zaklad  Gospodarki Komunalnej W Dwikozach,
ul. Spotdzielcza 15 w 2019 r. prowadzil kontrolg wewnetrzng jakosci wody w miejscach
i z czgstotliwoscig uzgodniong z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu.
Pobieranie probek wody dokonywano w wytypowanych punktach, tzw. ,,punktach zgodnosci”.

W ramach monitoringu jakosci wody prowadzonego przez organy Parstwowej Inspekcji Sanitarnej
przedstawiciele Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pobierali probki
wody z nastepujacych punktéw: Hydrofornia, Niepubliczne Przedszkole ,,Smerf” w Gérach
Wysokich, natomiast w ramach kontroli wewnetrznej pobrat i dostarczyl do badania probki wody
przedstawiciel administratora wodociagu (probkobiorca) z nastepujgcych punktéw: studnia S-2,
Hydrofornia w Gérach Wysokich, posesja prywatna Gory Wysokie 47.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu okresowa oceng jakosci wody
wydat na podstawie sprawozdan z przeprowadzonych badan, z wynikdw badan realizowanych wedtug
ustalonego harmonogramu przekazywanych przez podmiot odpowiedzialny za jakosé¢ wody, analize
podejmowanych dziatan naprawczych, prowadzonego nadzoru przez organy Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej. Ocena, o ktorej wyzej mowa zawiera informacje dotyczace spetnienia na nadzorowanym
terenie wymagan okreslonych w zatacznikach nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w sprawie Jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi oraz oceng bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentéw, jako niezbednych do celéow
ochrony zdrowia ludzkiego w okresie, dla ktérego opracowana jest ocena.

Ocena stuzy do przekazania whasciwemu wojtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)
informacji koniecznych do podjecia dziatan majgcych na celu zaopatrzenie konsumentow w wode
o wlasciwej jakosci.

Ocena o jakosci wody do spozycia wydawana jest nie rzadziej niz raz na rok - jezeli jako$¢
wody pochodzacej z urzadzenia wodociagowego lub indywidualnego ujecia wody jest badana
z czgstotliwoseia co najwyzej jeden raz na miesige, a uzyskane wyniki badan odpowiadaja
wymaganiom okreslonym w zalacznikach nr 1 i 4 do rozporzadzenia.

Oceng jakosci wody do spozycia sporzadzono w oparciu o wyniki badan przeprowadzonych
w 2019 r., ktére zestawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1. Ocena jakosci wody w poszezegdlnych punktach pobrania probek wody w 2019 r. (probki wody pobrane
do badania w ramach kontroli urzgdowej Panstwowej Inspekeji Sanitarnej oraz wewnetrznej administratora
wodociggu — Zaktad Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. w Dwikozach)

Data pobrania Miejsce Numer Numer Ocena jakosci wody
probki pobrania protokolu sprawozdania z
prébki pobrania probki badan/z dnia
26.03.2019 . Hydrofornia = 100/159/SP/19 przydatna do spozycia
(kontrola Gory Wysokie z dnia 29.03.2019 r.
wewnetrzng —
monitoring
kontrolny) zgodnie
z harmonogramem
10.06.2019 1. Hydrofornia SE.Ia-4261/134/19 | 276/150/N/19 przydatna do spozycia
(kontrola PIS — Gory Wysokie z dnia 03.06.2019 r.
monitoring
kontrolny) zgodnie z
harmonogramem
16.07.2019 . Posesja prywatna - 243/391/8P/19 warunkowo przydatna
(kontrola Gory Wysokie 47 zdnia 19.07.2019 r. do spozycia, ze wzgledu
wewnetrzng — na podwyzszong ogolng
monitoring liczbe bakterii w 22°C -
kontrolny) zgodnie 204 j.t.k./1 ml, wartosé
z harmonogramem wymagana do 200 j.t.k./1
ml
30.07.2019 . Posesja prywatna - 264/425/SP/19 warunkowo przydatna
(kontrola Gory Wysokie 47 z dnia 02.08.2019 r. do spozycia, ze wzgledu
wewnelrzna — proba na podwyzszona ogolng
powtdrzona) liczbe bakterii w 22°C -
>300 j.t.k./1 ml, warto§¢
wymagana do 200 j.t.k./1
ml
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20.08.2019 r.
(kontrola
wewnetrzna — préba
powldrzona po
przeprowadzonych
dziataniach
naprawczych)

Posesja prywatna
Gory Wysokie 47

280/450/SP/19
z dnia 23.08.2019 r

przydatna do spozycia

24.09.2019r.
(kontrola
wewnelrzna —
monitoring
kontrolny) zgodnie
z harmonogramem

Studnia S-2
Gory Wysokie

310/498/SP/19

z dnia 27.09.2019 .

przydatna do spozycia

24.09.2019 r.
(kontrola
wewnelrznd —
monitoring
kontrolny) zgodnie
z harmonogramem

Hydrofornia
Géry Wysokie

310/499/SP/19

z dnia 27.09.2019 r.

przydatna do spozycia

05.11.2019 r. Przedszkole SE.1a-4261/211/19 | 541/288/N/19 nie spelnia wymagan
(kontrola PIS — ~Smerf z dnia 08.11.2018 r. rozporzadzenia ze
monitoring Gory Wysokie wzgledu na podwyzszong
kontrolny) zgodnie z warto$é:
harmonogramem - Zelaza, metnosci oraz
liczbe bakterii grupy coli
5 j.t.k./100 ml
25.11.2019r, Przedszkole SE.1a-4261/211/19 | 5794/317/N/19 przydatna do spozycia
(kontrola PIS — womerf zdnia 28.11.2019 .
(kontrola urzedowa Gory Wysokie

PIS) w zwigzku z
zakwestionowanym
wynikiem wody

7 przedstawionego wyzej zestawienia wynikow badan jakosci wody do spozycia z wodociagu
Gory Wysokie wynika, ze w 2019 r. pracowal niestabilnie, wystapily wahania jakosci wody pod
wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.
W kazdym przypadku pogorszenia si¢ jakosci wody Zaklad Gospodarki Komunalnej

w Dwikozach Spotka z o.0. podejmowatl natychmiastowe dziatania naprawcze, co skutkowato
poprawa jakosci wody.

Biorge pod uwage powyzsze Panstwowy Powiatowy Inspektor
w Sandomierzu wydal pozytywna oceng jakosci wody z wodociggu Gory Wysokie.

Zaopatrzenie ludnosci w wod¢ stanowi o poziomie cywilizacyjnym. Rosnace
wymagania dotyczgce skladu fizyczno-chemicznego i bakteriologicznego wody sa wynikiem
poznania zagrozen dla zdrowia czlowieka wywolanych obecnoscia w wodzie substancii
pochodzenia naturalnego i antropogenicznego oraz ciagle mozliwym zagrozeniem
epidemiologicznym. Dlatego tez nalezy kontynuowaé staly nadzér badawczy (réwniez
z poszerzonym zakresem oznaczef) dla zachowania bezpieczenstwa zdrowotnego ludnosci.

Sanitarny

Pouczenie:

Przedsigbiorstwo  wodociggowo-kanalizacyjne  odpowiedzialne  jest za  wyznaczenie
w porozumieniu z wlasciwym ppis stalych punktéw czerpalnych shuzgeych do pobierania prébek wody,
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a jesli zajdzie taka koniecznos¢ wykonanie takich punktéw. Ponadto producenci wody sq zobowigzani
do zapewnienia nalezylej jakosci dostarczanej wody oraz prowadzenia regularnej wewnetrznej
kontroli jakosci wody.

Wdéjt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany do informowania mieszkaricéw o jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W przypadku pojawienia si¢ potencjalnego zagrozenia dla zdrowia konsumentow
wynikajgcego z nieodpowiedniej jakosci wody wlasciwy wéjt (burmistrz, prezydent miasta)
zapewnia niezwloczne przekazanie konsumentom odpowiednich zaleceh wraz ze wskazaniem
sposobu zaopaitrzenia ich w wodg bezpieczng dila zdrowia.

Otrzymujg:
@)Wéjt Gminy Dwikozy
ul. Spotdzielcza 15, 27-620 Dwikozy
2. Zaktad Gospodarki Komunalnej Spotka z o.0.
ul. Spoldzieleza 15, 27-620 Dwikozy
Do wiadomosci
1. Starosta Sandomierski
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Frankowskiego 10, 27 - 600 Sandomierz
3.ala
HB
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