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z wodociggu Romanéwka
za 2022 rok

Dzialajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paistwowej Inspekcji Sanitarne
(tj. Dz. U. 2023 r., poz. 338), art. 12 pkt 1, pkt 4, pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwea 2001 1. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i odprowadzaniu $ciekdw (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 537), w zwigzku z § 22 ust.1
pkt od 1 do 3, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
do spozycia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 ., poz. 2294),

Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sandomierzu,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach pobrania prébek wody oraz w oparciu
o sprawozdania z badan laboratoryjnych przeprowadzonych w 2022 r., z wodocigge Romanowka,
administrowanego przez Zakiad Gospodarki Komunalnej Spotka z o.0. w Dwikozach —
jednostke organizacyjng Gminy Dwikozy,
stuzgcego do zbiorowego zaopatrzenia ludnosei w wodg przeznaczona do spozycia, dostarczajacego
wode z ujecia podziemnego, studnia glgbinowa zlokalizowana w miejscowosci Romandwka,
dokonat oceny jakosci wody przeznaczonej do spozycia w odniesieniu do rozporzqdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz, U, z2017 1., poz. 2294) i

stwierdzil

woda z wodociggn Romanéwka, spelnia wymagania okreslone w zalacznikach
nr 1 -4 do w/w rozporzadzenia

Uzasadnienie:

Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w oparciu o podjete
i przedstawione wyzZej czynnoéci prowadzi staly nadzor sanitarny pad jakodcia wody
do spozycia z wodociagu Romandwka, zaopatrujacego w wode migjscowo$¢ Romandwka
w gminie Dwikozy.

Wyniki badafi analitycznych dotycza wytypowanych zanieczyszczefi, uwazanych
za wskaznikowe lub szkodliwe.

Czynnosci zwigzane z pobieraniem probek wody wykonuja upowaznieni przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pracownicy, przeszkoleni w zakresie technik
pobierania prébek oraz przeszkoleni prébkobiorcy reprezentujgey Zaklad Gospodarki Komunalnej
Spotka z 0.0. w Dwikozach.

Badania jakoéci wody do spozycia zostaly przeprowadzone przez laboratoria posiadajgce
akredytacie, tj.:

- Oddziat Laboratoryjny Powiatowe] Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu,
- Dziat Laboratoryjny Oddzial Badan Higieny Srodowiska Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Kielcach,
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Administrator wodociggu — Zaklad Gospodarki Komunalnej w  Dwikozach,
ul. Spotdzieleza 15 w 2022 r. prowadzil kontrole wewngtrzng jakosci wody w migjscach
i z czestotliwosdcia uzgodniong z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Sandomierzu.

Pobieranie prébek wody dokonywano w wytypowanych punktach, tzw. ,punktach
zgodnogci”.

W ramach monitoringu jakosci wody prowadzonego przez organy Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej  przedstawiciele  Panstwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego
w Sandomierzu pobierali probki wody z nastgpujacych punktow: Hydrofornia w Roman6wee,
natomiast w ramach kontroli wewnetrznej pobrat i dostarczyt do badania probki wody przed-
stawiciel administratora  wodociagu  (probkobiorca) 2z  nastepujgcych  punktéw:
studnia S-2, Hydrofornia w Romandéwce, zawdr czerpalny u konsumenta wody
w msc. - Romanéwka 33.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu okresowa ocene jakodci
wody wydal na podstawie sprawozdan z przeprowadzonych badan, z wynikéw badan
realizowanych wedlug ustalonego harmonogramu przekazywanych przez podmiot
odpowiedzialny za jako$¢ wody, analize podejmowanych dziatan naprawczych,
prowadzonego nadzoru przez organy Panstwowej Inspekeji Sanitarnej. Ocena, o ktorej wyzej
mowa zawicra informacje dotyczace spelnienia na nadzorowanym terenie wymagan
okreslonych w zatacznikach nr 1 1 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 1. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi oraz oceng bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentéw, jako niezbednych
do celéw ochrony zdrowia ludzkiego w okresie, dla ktérego opracowana jest ocena.

Ocena stuzy do przekazania wladciwemu wojtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta) informacji koniecznych do podjecia dz1alan majqcych na celu zaopatrzenie
konsumentéw w wode o wlasciwej. Jakosm :

Ocena o jakosci wody do spozycia wydawana Jest nie rzadzwj niz raz na rok - jezeli
jakos¢ wody pochodzacej z urzadzenia wodociggowego lub indywidualnego ujecia wody jest
badana z czestotliwodcig co najwyzej jeden raz na miesige, a uzyskane wyniki badan
odpowiadajg wymaganiom okreélonym w zalacznilkach nr 1 i 4 do rozporzadzenia.

Ocene jakosci wody do spozycia sporzadzono w oparciu o wyniki badan
przeprowadzonych w 2022 r., ktdre zestawiono w tabeli nr 1

Tab. 1. Ocena jakosdci wody w poszczegdlnych punktach pobrania probek wody w 2022 r. (probki wody pobrane
do badania w ramach kontroli urzedowej Panstwowej Inspekeji Sanitarnej oraz wewngtrznej administratora
wodociagu — Zalklad Gospodarki Komunalnej Spdtka z 0.0. w Dwikozach) '

Data pobrania prébki Miejsce Numer protokolu Numer sprawozda- Ocena jakoS$ci wody
pobrania pobrania prébki nia z badan/z dnia
probki
24.01.2022 1. (kontrola | Hydrofornia | NHS.9020.3.10.2022 | 7/7/N/2022 przydatna do spozycia
PIS — monitoring kon- Romandwka z dnia 27.01.2022 1,
trolny) zgodnie
z harmonogrameni
15.02.2022 1. (kontrola | Hydrofornia - 43/81/8P/2022 przydatna do spozycia
wewnelrzna — moniio- Romandwka z duia 18.02.2022 1,

Fing kontrolny) zgodnie
z harmonogramem

15022022 1. (kontrola | Studnia 8-2 - 43/80/8P/2022 przydatna do spozycia

wewnetrznga — monito- Romandéwka Z dnia 18.02.2022 r.
ring kontrolny) zgodnie
z harmonogramem
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21.06.2022r. Posesja pry- - 206/304/5P/2022 przydatna do spozycia
Ja p

{kontrola wewnegtrzna — | watna z dnia 24.06.2022 r.
monitoring kontrolny) Romandéwka

zgodnie 33

z harmonogramem

05.07.2022 1. (kontrola | Hydrofornia | NHS.9020.3.126.2022 | LHS.9051.1.610.2022 | przydatna do spozycia
PIS — monitoring prze- | Romanowka '
glgdowy) zgodnie

z harmonogramem

02.08.2022 r. Hydrofornia - 258/391/SP/2022 przydatna do spozycia
(kontrola wewnetrzna — | Romandwka 7 dnia 05.08.2022 r.

monitoring kontrolny)

zgodnie

z harmonogramem

28.11.2022 r. (kontroia | Hydrofornia | NHS.9020.3.198.2022 | 446/250/N/2022 przydatna do spozycia
PIS — monitoring kon- Romandwka z dnia 05.12.2022 1.

trolny) zgodnie

2 harmonogramemn

Z przedstawionego wyzej zestawienia wynikéw badan jakosci wody do spozycia
z wodociggu Romandwka wynika, ze wodociag w 2022 r. pracowat stabilnie.

Biorac pod uwage powyzsze Pafnsiwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sandomierzu wydal pozytywng oceng o jakosci wody z wodociggu Romandwka.

Zaopatrzenie [udnosci w wode stanowi o poziomie cywilizacyjnym. Rosngce wyma-
gania dotyczace skiadu fizyczno-chemicznego i bakteriologicznego wody sa wynikiem po-
znania zagrozen dla zdrowia cztowieka wywolanych obecnoscig w wodzie substancji pocho-
dzenia naturalnego i antropogenicznego oraz ciggle mozliwym zagrozeniem epidemiologicz-
nym. Dlatego tez nalezy kontynuowadé staty nadzor badawezy (réwniez z poszerzonym zakre-
sem oznaczen) dla zachowania bezpieczenstwa zdrowotnego ludnosci.

Pouczenie:

Przedsigbiorstwo wodociggowo - kanalizacyjne odpowiedzialne jest za wyznaczenie w porozumieniu
z wlasciwym ppis stalych punktéw czerpalnych shuzgcych do pobierania probek wody, a jesli zajdzie
taka koniecznos¢ wykonanie takich punktow. Ponadto producenci wody sg zobowigzani
do zapewnienia nalezytej jakoSci dostarczanej wody oraz prowadzenia regularnej wewngtrznej
kontroli jakosci wody.

frzymulg.
1) Wéjt Gminy Dwikozy
ul. Spotdzieleza 15, 27-620 Dwikozy Leszekbrojkiewicz
2. Zaklad Gospodarki Komunalnej Spotka z o.0.
ul. Spoldzieleza 15, 27-620 Dwikozy
Do wiadomosci:
1. Starosta Sandomierski
ul. Mickiewicza 34, 27 - 600 Sandomierz.
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Frankowskiego 10, 27 - 600 Sandomierz
3. a/a
HB
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