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Ocena okresowa jakosci wody przeznaczonej do'spozycia przez | 3
ludzi z wodociggu Romanowka zaopatrujgcego w wode¢ msc. WZA//
Romanéwka za 2017 rok

Dzialajgc na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z pdzn. zm.), art. 12 pkt 1, pkt 4, pkt 5 ustawy
z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu Sciekow (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z p6zn. zm.), § 22 ust.] pkt od 1 do 3, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1
rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody do spozycia z dnia 07 grudnia 2017 r.
(Dz. U. 22017 r., poz. 2294), '

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sandomierzu,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach pobrania probek wody oraz w oparciu
o sprawozdania z badan laboratoryjnych przeprowadzonych w 2017 r.,

z wodociggu Romandéwka, administrowanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Spotka z
0.0. w Dwikozach — jednostke organizacyjna Gminy Dwikozy,

stuzacego do zbiorowego zaopatrzenia w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, dostarczajacego
wode z ujgcia podziemnego w msc. Romanowka,

dokonatl oceny jakosci wody przeznaczonej do spozycia w odniesieniu do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia w sprawie jakosci wody do spozycia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 22017 r., poz. 2294) i

stwierdzil:

woda z wodociggu Romanéwka spelnia wymagania okre§lone w zalacznikach
nr 1i4 do w/w rozporzadzenia.

Uzasadnienie:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w oparciu o podjete
i przedstawione wyzej czynno$ci prowadzit staly nadzor sanitarny nad jakoscia wody do spozycia
w wodociagu Romandwka zaopatrujgcego w wode miejscowos¢ Romandéwka w gminie Dwikozy.
Wyniki badan analitycznych dotycza wytypowanych zanieczyszczefi, uwazanych
za wskaznikowe lub szkodliwe.
Czynnosci zwigzane z pobieraniem probek wody wykonywali pracownicy upowaznieni
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Sandomierzu, przeszkoleni
w zakresie technik pobierania probek oraz przeszkolony probkobiorca — pracownik Zaktadu
Gospodarki Komunalnej Spotka z 0.0. w Dwikozach.
Badania prowadzone byly przez laboratoria posiadajace akredytacje, tj.:
Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu,
Dzial Laboratoryjny Oddzial Badan Higieny Srodowiska Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Kielcach,
EKO PROJEKT W.Z. Zywczyk Sp. j. Laboratorium Badai Srodowiskowych w Ostrowcu
Swietokrzyskim.

Strona 1z 3



Administrator wodociggu — Zaktad Gospodarki Komunalnej w Dwikozachw 2017 r. prowadzit
kontrole wewnetrzng jakosci wody w miejscach i z czgstotliwoscig uzgodniona z Panstwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu.

Pobieranie prébek wody dokonywano w wytypowanych punktach.

W 2017 roku Panstwowa Inspekcja Sanitarna pobierata probki wody z nastepujacych punktow:
Hydrofornia w Romanowce, zawor czerpalny u konsumenta wody - Romandwka 43, natomiast
w ramach kontroli wewngtrznej pobral i dostarczyt do badania probki wody przedstawiciel
administratora wodociggu (w/w probkobiorca) z nastgpujacego punktu: studnia S-2, Hydrofornia
w Romandwce.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu niniejsza okresowg oceng jakosci

wody wydat na podstawie sprawozdan z przeprowadzonych badaf, z wynikéw badan realizowanych
wedlug ustalonego harmonogramu przekazywanych przez podmiot odpowiedzialny za jako$¢ wody,
analize podejmowanych dziatan naprawczych, prowadzonego nadzoru przez organy Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej.
Ocena, o ktorej wyzej mowa zawiera informacje dotyczace spelnienia na nadzorowanym terenie
wymagan okreslonych w zatacznikach nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi oraz oceng bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow, jako niezbednych do celow
ochrony zdrowia ludzkiego w okresie, dla ktérego opracowana jest ocena.

Ocena stuzy do przekazania wilasciwemu wojtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)

informacji koniecznych do podjecia dziatan majacych na celu zaopatrzenie konsumentéw w wode
o wlasciwej jakosci.
Ocena o jakosci wody do spozycia wydawana jest nie rzadziej niz raz na rok - jezeli jakos¢ wody
pochodzacej z urzadzenia wodociagowego lub indywidualnego ujecia wody jest badana
z czestotliwodcig co najwyzej jeden raz na miesigc, a uzyskane wyniki badan odpowiadaja
wymaganiom okreslonym w zatgcznikach nr | i 4 do rozporzadzenia.

Oceng jakosci wody do spozycia sporzadzono w oparciu o wyniki badan przeprowadzonych
w 2017 r., ktore zestawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1. Ocena jakosci wody w poszezegdlnych punktach pobrania probek wody w 2017 r. (probki wody pobrane
do badania w ramach kontroli urzedowej Pafistwowe]j Inspekcji Sanitarnej oraz wewnetrznej - administratora
wodociagu — Zakladu Gospodarki Komunalnej w Dwikozach Spétka z 0.0.)

Data pobrania Miejsce Numer protokolu Numer sprawozdania z Ocena jakosci wody
probki pobrania pobrania prébki badan/z dnia
probki

15.03.2017 . Posesja SE.1a-4261/80/17 LHS.9051.1.184.2017 przydatna do spozycia
(konirola PIS — prywatna z dnia 23.03.2017 r.
monitoring Romanowka 43
przeglagdowy)
zgodnie
z harmonogramem
25.04.2017 r. Studnia S-2 - 111/187/SP/17 przydatna do spozycia
(kontrola Romandwka z dnia 26.04.2017 1.
wewnetrznd —
monitoring

kontrolny) zgodnie
z harmonogramem

25.04.2017 1. Hydrofornia - 111/186/SP/17 przydatna do spozycia
(kontrola Romanéwka z dnia 26.04.2017 r.

wewnetrzna —

monitoring

kontrolny) zgodnie

z harmonogramem
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15.05.2017r.
(kontrola PIS —
monitoring
kontrolny) zgodnie
z harmonogramem

Hydrofornia
Romandwka

SE.1a-4261/127/17

133/95/SP/17 z dnia
16.05.2017 r.

przydatna do spozycia

24.07.2017 r.
(kontrola
wewnetrzna —
monitoring kontrolny
—w kierunku
promieniotwoérczosci)
zgodnie

z harmonogramem

Studnia S-2
Romanowka

632/2017 z dnia
31.08.2017 1.

odpowiada
wymaganiom
okre$lonym

w obowiazujgcym
rozporzadzeniu

29.08.2017r.
(kontrola
wewnetrzna —
monitoring
przeglgdowy)
zgodnie

z harmonogramem

Hydrofornia
Romanowka

800/2017 z dnia
06.09.2017 r.,
3996/08/2017/F/3

z dnia 13.09.2017 r.

przydatna do spozycia

09.10.2017 1.
(kontrola PIS —
monitoring
kontrolny) zgodnie
z harmonogramem

posesja prywatna
Romanowka 43

SE. 1a-4261/231/17

446/212/N/17
zdnia 11.10.2017 r.

przydatna do spozycia

7 przedstawionego wyzej zestawienia wynikow badan jakosci wody do spozycia
z wodociggu Romanoéwka wynika, ze wodociag w 2017 r. pracowat stabilnie, nie wystapity

wahania

jakosci

wody

jak 1 bakteriologicznym.
Bioragc pod uwage stan faktyczny w odniesieniu do obowigzujacych przepisow
prawnych, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydal pozytywna
oceng jakosci wody z wodociggu Romanowka.
Zaopatrzenie ludnosci w wode stanowi o poziomie cywilizacyjnym. Rosngce

zarbwno pod

wzgledem

fizyczno-chemicznym

wymagania dotyczace skladu fizyczno-chemicznego i bakteriologicznego wody sg wynikiem
poznania zagrozen dla zdrowia czlowieka wywotanych obecnoscia w wodzie substancji
pochodzenia naturalnego 1 antropogenicznego oraz ciggle mozliwym zagrozeniem
epidemiologicznym. Dlatego tez nalezy kontynuowaé staly nadzor badawczy (rowniez
z poszerzonym zakresem oznaczen) dla zachowania bezpieczenstwa zdrowotnego ludnosci.

frzymujg:
Wojt Gminy Dwikozy
27 - 620 Dwikozy, ul. Spétdzielcza 15
2. Zaktad Gospodarki Komunalnej Spétka z o.0.
27 - 620 Dwikozy, ul. Spotdzielcza 15
Do wiadomosci:
1. Starosta Sandomierski
27 - 600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
27 - 600 Sandomierz ul. Frankowskiego 10
3.ala
HB

Strona3 z3



