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Dzialajac na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z pézn. zm.), w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt 4 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody do spozycia z dnia 13 listopada
2015 1. (Dz. U. 22015 ., poz. 1989),

w oparciu o przedlozone sprawozdania z przeprowadzonych badan laboratoryjnych wody
do spozycia w ramach kontroli wewnetrznej nr: 206/337/SP/17 oraz 206/338/SP/17
z dnia 29.06.2017 r.. z wodociagu Gory Wysokie,

punkty pobrania probek: instalacja wewnetrzna posesji prywatnej
w Gorach Wysokich 47, studnia S-1,

zarzadzanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Spélka z o. 0., 27 - 620 Dwikozy,
ul. Spoldzielcza 15, ‘

stuzacego do zbiorowego zaopatrzenia w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,
dostarczajgcego  wode z ujecia  podziemnego (studnia glebinowa zlokalizowana
w miejscowosci: Gory Wysokie),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sandomierzu

dokonal oceny jakosci wody przeznaczonej do spozycia w odniesieniu do wymagan
zawartych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody do spozycia z dnia
13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r.., poz. 1989) i

stwierdzil:

brak przydatnosci wody do spozycia
z wodociggu Gory Wysokie

Uzasadnienie:
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w oparciu o przedlozone
sprawozdania z  przeprowadzonych badan laboratoryjnych wody do spozycia
w ramach kontroli wewnetrznej nr: 206/337/SP/17 oraz 206/338/SP/17 z dnia 29.06.2017 r.,
z wodociagu Gory Wysokie,
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punkty pobrania probek: instalacja wewnetrzna posesji prywatnej
w Goérach Wysokie 47, studnia S-1, zarzgdzanegod przez Zaklad Gospodarki Komunalne;
Spoltka z o. 0., 27 - 620 Dwikozy, ul. Spoldzielcza 15, z uwagi na na stwierdzone
zanieczyszczenie® bakteriologiczne wody, tj.: liczba bakterii grupy coli 16 j.tk./100 ml
(studnia S-1); liczba bakterii grupy coli 9 j.t.k./100 ml (instalacja wewnetrzna posesji
prywatnej w Goérach Wysokich 47), wartos¢ dopuszczalna parametru - 0 j.tk./100 ml.
stwierdzil brak przydatnosci do spozycia. Ponadto ~ w obu probkach stwierdzono
podwyzszona metnosc.

Czynnosci zwiagzane z pobieraniem probek wody wykonatl probkobiorca w/w zakladu.
Badanie prowadzone byto przez laboratorium posiadajace akredytacje, tj.:

- Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Sandomierzu.
27 — 600 Sandomierz, ul. Frankowskiego 8.

Po otrzymaniu informacji z laboratorium wykonujgcym badania o stwierdzonych
przekroczeniach przeprowadzono rozmowe telefoniczng z p. Arkadiuszem Szklennik
przedstawicielem Zakladu Gospodarki Komunalnej Spotka z o. o.w Dwikozach.
odpowiedzialnym za jako$¢ wody, z ktérym ustalono natychmiastowe przeprowadzenie
dziatan naprawczych, tj. wprowadzenie okresowo chlorowania wody do czasu uzyskania
pozytywnych wynikow badania probek wody oraz powiadomienie zainteresowanych
o pogorszeniu si¢ jakosci wody. Na poprawe jakosci wody pod wzgledem bakteriologicznym
bedzie wydana decyzja administracyjna.

Zgodnie z § 17 ust. 5 rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
do spozycia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 1., poz. 1989), wlasciwy panstwowy
powiatowy lub pafistwowy graniczny inspektor sanitarny informuje wilasciwego wojta
(burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatnosci lub braku przydatnodci wody
do spozycia, w zakresie o ktorym mowa w ust. 1 oraz wydanych zaleceniach w przypadkach,
o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 2-4, y.: przydatnosci wody do spozycia, na warunkach
przyznanego odstepstwa, w odniesieniu do przypadku, okreslonego w § 25 ust. 1.
warunkowej przydatnosci wody do spozycia, w przypadku, o ktorym mowa w § 18,
po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla zdrowia, braku przydatnosci wody do spozycia.

Pouczenie:
Zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 1 i 2 konsumenci uzyskuja informacje o jakosci wody
1) zgodnie z przepisami o dostepie do informacji publicznej lub
2) z komunikatow umieszczanych na stronie urzgdu gminy oraz na stronie internetowej
podmiotu, o ktérym mowa w § 51 § 6, jezeli taka strona jest prowadzona.
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